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1. ช่ือระเบียบวิธีการ 
(Methodology) 

การปรบัเปล่ียนเคร่ืองส ารองไฟฟ้าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพพลงังาน 
(Energy Efficiency Improvement  
for Uninterruptible Power Supply: UPS Replacement) 

2. ประเภทโครงการ 
(Project Type) 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพพลงังาน (Energy Efficiency) 

3. ลกัษณะโครงการ
(Project Outline) 

เป็นโครงการทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเพิม่ประสทิธภิาพพลงังานของระบบ
เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 

4. ลกัษณะของกิจกรรม
โครงการท่ีเข้าข่าย
(Applicability) 

เป็นโครงการที่มีกิจกรรมการปรับเปลี่ยนไปใช้เครื่องส ารองไฟฟ้าที่มี
ประสทิธภิาพสงูขึน้ 

5. เงื่อนไขของกิจกรรม
โครงการ 

(Project Conditions) 

1) เครื่องส ารองไฟฟ้าจะใช้รองรบัการจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ขนาด
ใหญ่ เช่น ศูนย์ข้อมูล (Data Center) หรอือุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ รวมทัง้
เครื่องจกัรทีต่้องการความต่อเนื่องทางไฟฟ้า โดยการปรบัเปลีย่นเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า (UPS) ใหม้ปีระสทิธภิาพการใชพ้ลงังานสงูขึน้ 

2) ในขอบเขตการด าเนินโครงการจะต้องเป็นเครื่องส ารองไฟฟ้าที่มกีาร
ปรบัเปลี่ยนใหม่เท่านัน้ ถ้ามกีารน าเครื่องส ารองไฟฟ้าจากที่อื่นมาใช้
งานจะไม่ถูกน ามาพจิารณาในระเบยีบวธิกีารนี้ 

3) มกีารใช้เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ส าหรบักรณีปกติ (Normal Case) 
ในลกัษณะ True Online UPS คอื มกีารใช้พลงังานไฟฟ้าที่ผ่านเครื่อง
ส ารองไฟฟ้าตลอดเวลา และสามารถตรวจวดัเพื่อหาค่าประสทิธภิาพ
ของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ในกรณีฐาน (ก่อนการด าเนินโครงการ) 
ห รือ มีข้ อ มู ล ค่ าสมรรถนะใน เอกสารคุณ ลักษณ ะของเค รื่ อ ง 
(Specification) 

4) - กรณีในระบบเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) มแีหล่งจ่ายไฟฟ้าจากแหล่ง
อื่นเพิ่มเติมจากเดิม จะต้องมขี้อมูลปรมิาณพลังงานไฟฟ้าสุทธิทัง้ใน
กรณีฐานและในการด าเนินโครงการทีไ่ดจ้ากการตรวจวดั 
- กรณีในระบบเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) มกีารผลติไฟฟ้าจากเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า (Electrical Generator) จะต้องมีข้อมูลปรมิาณพลังงาน
ไฟฟ้าสุทธ ิและปรมิาณเชื้อเพลงิทีใ่ช้จากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ทัง้ในกรณี
ฐานและในการด าเนินโครงการทีไ่ดจ้ากการตรวจวดั 

6. หมายเหตุ - 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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รายละเอียดระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจส าหรบั 

การปรบัเปล่ียนเคร่ืองส ารองไฟฟ้าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพพลงังาน 
 

1. ลกัษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project) 

เป็นโครงการที่มีกิจกรรมการปรับเปลี่ยนไปใช้เครื่องส ารองไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง (High 

Efficiency UPS) แต่เนื่องจากเครื่องส ารองไฟฟ้าประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ Rectifier, Inverter และ

Battery จึงมีการปรบัเปลี่ยนอุปกรณ์เพียงบางส่วน หรืออุปกรณ์ทัง้หมดเพื่อท าให้มีประสิทธิภาพ

พลงังานสงูขึน้จากการท าใหก้ารสญูเสยีไฟฟ้าในระบบลดลง 

ขอบเขตของโครงการเป็นพืน้ทีท่ี่อยู่ภายใต้กจิกรรมการปรบัปรุงประสทิธภิาพของเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า (UPS) โดยกจิกรรมต่างๆ ทีม่กีารใชพ้ลงังานไฟฟ้าของระบบทีอ่ยู่ภายใต้ขอบเขตของโครงการจะ
ถูกน ามาพจิารณาทัง้หมด 

 

2. ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario) 

การค านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของกรณีฐานพิจารณาเฉพาะการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าของเครื่องส ารองไฟฟ้าหลังการด าเนินโครงการเป็นข้อมูลกรณีฐาน เมื่อเทียบกับการสูญเสีย

พลงังานไฟฟ้าในระบบหรอืประสทิธภิาพของเครื่องส ารองไฟฟ้าก่อนด าเนินโครงการ และมกีารค านวณ

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิจากการผลติพลงังานไฟฟ้าจากเครื่องก าเนิด

ไฟฟ้า (Electrical Generator) 
 

3. กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีน ามาใช้ในการค านวณ 
การปล่อย 

กา๊ซเรือนกระจก 
กิจกรรมท่ีปลอ่ยกา๊ซ

เรือนกระจก 
ชนิดของ 

กา๊ซเรือนกระจก 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

กรณีฐาน การใชพ้ลงังานไฟฟ้า CO2 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าซึ่งผลติจากการเผา
ไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ 

การใชเ้ชือ้เพลงิ
ฟอสซลิ 

CO2 การเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ 

การด าเนินโครงการ การใชพ้ลงังานไฟฟ้า CO2 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าซึ่งผลติจากการเผา
ไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ 

การใชเ้ชือ้เพลงิ
ฟอสซลิ 

CO2 การเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ 

นอกขอบเขตโครงการ ไม่เกีย่วขอ้ง - - 
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4. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission) 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐานพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้
พลงังานไฟฟ้าทีเ่กดิจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ โดยค านวณจากปรมิาณพลงังานไฟฟ้าสุทธทิีใ่ชด้า้น Output UPS 
จากการด าเนินโครงการเป็นขอ้มลูกรณีฐาน (ECPJ,Out,y) เมื่อเทยีบกบัค่าประสทิธภิาพของเครื่องส ารองไฟฟ้าก่อนด าเนิน
โครงการ (EffBL,UPS,y) และมีการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจากการผลิต
พลงังานไฟฟ้าจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน สามารถค านวณได ้ดงันี้ 
 

BEy = BEEC, y +  BEEG,y 
 

โดยที ่
BEy = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2e/year) 
BEEC,y = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในปี y (tCO2/year) 
BEEG,y = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติพลงังานไฟฟ้า ในปี y (tCO2/year) 

 
การค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเครื่องส ารองไฟฟ้าทัง้ในกรณีฐาน และในการ

ด าเนินโครงการ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงันี้ 
 

1) การค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมาจากการใช้พลงังานไฟฟ้าของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ม ี2 กรณี 

คอื ในกรณีปกต ิ(Normal Case) และกรณีเกิดเหตุไฟฟ้ากระพรบิ หรอืไฟฟ้าตกระยะเวลาสัน้ๆ (Emergency 

Case) ดงัรปู 

 
รปูท่ี 1 กรณีปกต ิ(Normal) 

 

 

 Electrical Generator 

 

Electricity 
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รปูท่ี 2 กรณีเกดิเหตุไฟฟ้ากระพรบิ หรอืไฟฟ้าตกระยะเวลาสัน้ๆ (Emergency Case) 

 
2) การค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชเ้ชื้อเพลงิฟอสซลิของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Electrical 

Generator) ในกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าตกระยะเวลานาน (Emergency Case) หรือ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง

สามารถจ่ายไฟฟ้าไปยงัภาระการท างาน (Load) ไดด้งัรปู 

 

 
รปูท่ี 3 กรณีเกดิเหตุไฟฟ้าตกระยะเวลานาน (Emergency Case) หรอืเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 

สามารถจ่ายไฟฟ้าไปยงัภาระการท างาน (Load) ได ้
 

 

 

 

Electrical Generator 

Electricity 

Electricity 

Electrical Generator 
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4.1 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 

 

BEEC, y = ((ECPJ,Out,y / EffBL,UPS,y) – (EGPJ,In,y x EffPJ,UPS,y / EffBL,UPS,y)) x EFEC,y x 10-3 
 

โดยที ่
BEEC,y = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในปี y (tCO2/year) 
ECPJ,Out,y = ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าสุทธทิีจ่่ายเขา้ดา้น Output UPS จากการด าเนินโครงการ ในปี y 

(kWh/year) 
EffPJ,UPS,y = ค่าประสทิธภิาพของเครื่องส ารองไฟฟ้าส าหรบักรณีด าเนินโครงการ ในปี y 
EffBL,UPS,y = ค่าประสทิธภิาพของเครื่องส ารองไฟฟ้าส าหรบักรณีฐาน ในปี y 
EGPJ,In,y = ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าทีผ่ลติไดสุ้ทธทิีจ่่ายเขา้ดา้น Input UPS จากการ

ด าเนินโครงการในปี y (kWh/year) 
EFEC,y = ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากระบบสายส่งส าหรบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh) 

EffPJ,UPS,y ค่าประสทิธภิาพของเครื่องส ารองไฟฟ้าส าหรบักรณีด าเนินโครงการสามารถค านวณไดด้งันี้ 

EffPJ,UPS,y = ECPJ,Out,y / ECPJ,In,y 

โดยที ่

ECPJ,Out,y 
 

= ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าสุทธทิีจ่่ายเขา้ดา้น Output UPS จากการด าเนินโครงการ ในปี y 
(kWh/year) 

ECPJ,In,y = ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าสุทธทิีจ่่ายเขา้ดา้น Input UPS จากการด าเนินโครงการ ในปี y 
(kWh/year) 

EffBL,UPS,y ค่าประสทิธภิาพของเครื่องส ารองไฟฟ้าส าหรบักรณีฐานสามารถค านวณไดจ้าก 2 ทางเลอืก ดงันี้ 

ทางเลือกท่ี 1  ค านวณจากค่าการพลงังานใชไ้ฟฟ้าของดา้น Input UPS และ Output UPS 

EffBL,UPS,y = ECBL,Out,y / ECBL,In,y 

โดยที ่

ECBL,Out,y 
 

= ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าสุทธทิีจ่่ายเขา้ดา้น Output UPS จากก่อนด าเนินโครงการ ในปี y 
(kWh/year) 

ECBL,In,y = ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าสุทธทิีจ่่ายเขา้ดา้น Input UPS จากก่อนด าเนินโครงการ ในปี y 
(kWh/year) 

ทางเลือกท่ี 2 ค านวณจากการพฒันาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์(Mathematical Model) แสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างค่า EffBL,UPS,y และค่าอตัราการใชไ้ฟฟ้า (% Load)  โดยใชข้อ้มลูในอดตี (Historical Data) ของระบบ และ
พจิารณาทีอ่ตัราการใชไ้ฟฟ้าทีร่ะดบัเดยีวกนักบักรณีทีม่กีารด าเนินโครงการ 
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4.2 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Electrical Generator) 

BEEG,y = (EGPJ,In,y x EffPJ,UPS,y / EffBL,UPS,y) x (SFCBL,i,y x (NCVi,y x 10-6) x EFCO2,i) x 10-3 

โดยที ่

BEEG,y = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติไฟฟ้าในปี y (tCO2/year) 
EGPJ,In,y = ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าทีผ่ลติไดสุ้ทธทิีจ่่ายเขา้ดา้น Input UPS จากการ

ด าเนินโครงการ ในปี y (kWh/year) 
SFCBL,i,y = ค่าความสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจ าเพาะ (Specific Fuel Consumption: SFC) ของเชือ้เพลงิฟอสซลิ

ประเภท i ส าหรบักรณีฐาน ในปี y (unit/kWh) 
NCVi,y = ค่าความรอ้นสุทธ ิ(Net Calorific Value) ของเชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท i ในปี y (MJ/unit) 
EFCO2,i = ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท i (kgCO2/TJ) 

 

SFCBL,i,y ค่าความสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจ าเพาะ (Specific Fuel Consumption: SFC) ของกรณีฐานสามารถค านวณไดจ้าก 
2 ทางเลอืก ดงันี้ 

ทางเลือกท่ี 1  ค านวณจากค่าความสิน้เปลอืงพลงังานจ าเพาะเฉลีย่  

SFCBL,i,y = FCBL,i,y / EGBL,y 
 

โดยที ่

FCBL,i,y = ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท i ส าหรบักรณีฐาน ในปี y (unit/year) 
EGBL,y = ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าทีผ่ลติไดสุ้ทธทิัง้หมดจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

ส าหรบักรณีฐาน ในปี y (kWh/year) 
 

ทางเลือกท่ี 2  ค านวณจากการพฒันาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์(Mathematical Model) แสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างค่า SFC และค่าอตัราก าลงัการผลติ (% Load)  โดยใชข้อ้มลูในอดตี (Historical Data) ของระบบ และพจิารณา
ทีอ่ตัราก าลงัการผลติเดยีวกนักบักรณีทีม่กีารด าเนินโครงการ 
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5. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการด าเนินโครงการ (Project Emission) 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐานพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้
พลงังานไฟฟ้าทีเ่กดิจากการเผาไหมเ้ชื้อเพลงิฟอสซลิจากการปรบัเปลี่ยนเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) โดยค านวณจาก
โดยการตรวจวดัหรอืค านวณจากขอ้มลูปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสุทธดิา้น Input UPS จากการด าเนินโครงการ (ECPJ,In,y)  
และมกีารค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลงิฟอสซิลจากการผลติพลงังานไฟฟ้าจากเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารองจากการด าเนินโครงการ 

 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินโครงการ สามารถค านวณได ้ดงันี้ 
 

PEy = PEEL,y + PEEG,y 
 

โดยที ่
PEy = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรวมจากการด าเนินโครงการ (tCO2e/year) 
PEEL,y = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการด าเนินโครงการ (tCO2/year) 
PEEG,y = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติพลงังานไฟฟ้าในการด าเนินโครงการ ในปี 

y(tCO2/year) 
 

5.1 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 
 

PEEL,y = (ECPJ,In,y – EGPJ,In,y) x 10-3 x EFEC,y 
 

โดยที ่
PEEL,y = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการด าเนินโครงการ (tCO2/year) 
ECPJ,In,y = ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าสุทธทิีใ่ชท้ีจ่่ายเขา้ดา้น Input UPS จากการด าเนินโครงการ ในปี y 

(kWh/year) 
EGPJ,In,y = ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าทีผ่ลติไดสุ้ทธทิีจ่่ายเขา้ดา้น Input UPS จากการ

ด าเนินโครงการในปี y (kWh/year) 
EFEC,y = ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากระบบสายส่งส าหรบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh) 

 

5.2 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Electrical Generator) 
 

PEEG,y = EGPJ,In,y x (SFCPJ,i,y x (NCVi,y x 10-6) x EFCO2,i) x 10-3 
 

โดยที ่
PEEG,y = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติพลงังานไฟฟ้าในการด าเนินโครงการ ในปี y 

(tCO2/year) 
EGPJ,In,y = ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าทีผ่ลติไดสุ้ทธทิีจ่่ายเขา้ดา้น Input UPS จากการ

ด าเนินโครงการ ในปี y (kWh/year) 
SFCPJ,i,y = ค่าความสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจ าเพาะ (Specific Fuel Consumption: SFC) ของเชือ้เพลงิฟอสซลิ

ประเภท i ในการด าเนินโครงการในปี y (unit/kWh) 
NCVi,y = ค่าความรอ้นสุทธ ิ(Net Calorific Value) ของเชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท i ในปี y (MJ/unit) 
EFCO2,i = ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท i (kgCO2/TJ) 
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SFCPJ,i,y ค่าความสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจ าเพาะ (Specific Fuel Consumption: SFC) จากการด าเนินโครงการ สามารถ
ค านวณจากค่าความสิน้เปลอืงพลงังานจ าเพาะเฉลีย่  
 

SFCPJ,i,y = FCPJ,i,y / EGPJ,y 
 

โดยที ่

FCPJ,i,y = ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท iในการด าเนินโครงการ ในปี y (unit/year) 
EGPJ,y = ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดสุ้ทธทิัง้หมดจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในการด าเนินโครงการ ในปี y 

(kWh/year) 
 

 

 

6. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission) 
 

- ไม่มกีารด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

7. การค านวณการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (Emission Reduction) 
 

การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากโครงการ สามารถค านวณได ้ดงันี้ 
 

ERy = BEy - PEy - LEy 
 
โดยที ่
ERy = การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปี y (tCO2/year) 
BEy = การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2/year) 
PEy = การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินโครงการในปี y (tCO2/year)   
LEy = การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2/year) 
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8. การติดตามผลการด าเนินโครงการ (Monitoring Plan) 

ขอ้มลูและพารามเิตอรท์ีต่อ้งมกีารตดิตามผลรวมถงึวธิกีารตรวจวดั และการประเมนิตามขอ้ก าหนดของ อบก. 

8.1 พารามิเตอรท่ี์ไม่ต้องติดตามผล 

พารามเิตอร ์ ECBL,In,y 
หน่วย kWh/year 
ความหมาย ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าสุทธทิีจ่่ายเขา้ดา้น Input UPS จากการด าเนินโครงการ ในปี y 
แหล่งขอ้มลู รายงานการตรวจวดัทีม่คีวามละเอยีดของขอ้มลูเป็นรายเดอืน 

 

พารามเิตอร ์ ECBL,Out,y 
หน่วย kWh/year 
ความหมาย ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าสุทธทิีจ่่ายเขา้ดา้น Output UPS จากก่อนด าเนินโครงการ ในปี y 
แหล่งขอ้มลู รายงานการตรวจวดัทีม่คีวามละเอยีดของขอ้มลูเป็นรายเดอืน 

 

พารามเิตอร ์ FCBL,i,y 
หน่วย unit/year (unit: Volume or Weight) 
ความหมาย ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท i ส าหรบักรณีฐาน ในปี y 
แหล่งขอ้มลู รายงานปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ 

 

พารามเิตอร ์ EGBL,y 
หน่วย kWh/year 
ความหมาย ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดสุ้ทธทิัง้หมดจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ส าหรบักรณีฐานในปี y  
แหล่งขอ้มลู รายงานการตรวจวดัทีม่คีวามละเอยีดของขอ้มลูเป็นรายเดอืน 

 

พารามเิตอร ์ NCVi,y 
หน่วย MJ/Unit 
ความหมาย ค่าความรอ้นสุทธ ิ(Net Calorific Value) ของพลงังานฟอสซลิประเภท i ในปี y 
แหล่งขอ้มลู ทางเลอืกที ่1     ค่าความรอ้นสุทธขิองเชือ้เพลงิฟอสซลิทีร่ะบุในใบแจง้หนี้ (Invoice)  

จากผูผ้ลติเชือ้เพลงิ (Fuel Supplier) 
ทางเลอืกที ่2     จากการตรวจวดั 
ทางเลอืกที ่3     รายงานสถติพิลงังานของประเทศไทย กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์ 
พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 

พารามเิตอร ์ EFCO2,i 
หน่วย kgCO2/TJ 
ความหมาย ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท i  
แหล่งขอ้มลู ตารางที ่1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories 
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8.2 พารามิเตอรท่ี์ต้องติดตามผล 
พารามเิตอร ์ EFEC,y 
หน่วย tCO2/MWh 
ความหมาย ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากระบบสายส่งส าหรบัผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในปี y 
แหล่งขอ้มลู กรณีท่ีใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใชข้อ้มลูจากรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission 

Factor) จากระบบสายส่งและจากการผลติความร้อนส าหรบัโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรอืน
กระจกทีป่ระกาศโดย อบก. 
กรณีท่ีใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอ่ืนๆ ใชก้ารค านวณตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01 ฉบบัล่าสุด 

วธิกีารตดิตามผล ส าหรบัการจดัท าเอกสารข้อเสนอโครงการ 
- กรณีทีใ่ชไ้ฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใชค่้า EFEC,y ล่าสุดที ่อบก. ประกาศ 
- กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลติอื่นๆ ให้ค านวณค่า EFEC,y ตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01 

ฉบบัล่าสุด 
ส าหรบัการติดตามผลการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

- กรณีทีใ่ช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ให้ใชค้่า EFEC,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วง
ระยะเวลาที่ขอรบัรองคาร์บอนเครดติ ทัง้นี้กรณีทีปี่ พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรบัรอง
คาร์บอนเครดิตนัน้ยงัไม่มีค่า EFEC,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFEC,y ล่าสุดที่ อบก. 
ประกาศแทนในปีนัน้ 

- กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลติอื่นๆ ให้ค านวณค่า EFEC,y ตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01 
ฉบบัล่าสุด 

 

พารามเิตอร ์ ECPJ,Out,y 
หน่วย kWh/year 
ความหมาย ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าสุทธทิีจ่่ายเขา้ดา้น Output UPS จากการด าเนินโครงการ ในปี y 
แหล่งขอ้มลู รายงานการตรวจวดั 

วธิกีารตดิตามผล 

ทางเลอืกที ่1  ตรวจวดัโดย kWh Meter และตรวจวดัต่อเนื่องตลอดช่วงของการตดิตามผล โดย
รายงานขอ้มลูทีม่คีวามละเอยีดเป็นรายเดอืน 
ทางเลอืกที ่2  กรณีทีร่ะบบมภีาระการท างาน (Load) สม ่าเสมอ สามารถค านวณจากค่าพกิดั
ก าลงัไฟฟ้าจากผูผ้ลติอุปกรณ์และบนัทกึชัว่โมงการท างานของอุปกรณ์ 
ทางเลอืกที ่3  กรณีทีร่ะบบมภีาระการท างาน (Load) ไม่คงที ่สามารถค านวณค่าจากกราฟแสดง
ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าก าลงัไฟฟ้าและภาระการท างาน (Load) ทีไ่ดจ้ากการทดสอบสมรรถนะ
ของระบบ (Performance Test) และบนัทกึชัว่โมงการท างานของอุปกรณ์ 

 

พารามเิตอร ์ ECPJ,In,y 
หน่วย kWh/year 
ความหมาย ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าสุทธทิีจ่่ายเขา้ดา้น Input UPS จากการด าเนินโครงการ ในปี y 
แหล่งขอ้มลู รายงานการตรวจวดั 
วธิกีารตดิตามผล ตรวจวดัโดย kWh Meter และตรวจวดัต่อเนื่องตลอดช่วงของการตดิตามผล โดยรายงานขอ้มลูที่

มคีวามละเอยีดเป็นรายเดอืน 
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พารามเิตอร ์ EGPJ,In,y 
หน่วย kWh/year 
ความหมาย ปรมิาณการผลติพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดสุ้ทธทิีจ่่ายเขา้ดา้น Input UPS จากการด าเนินโครงการ

ในปี y (kWh/year) 
แหล่งขอ้มลู รายงานการตรวจวดั 
วธิกีารตดิตามผล ตรวจวดัโดย kWh Meter และตรวจวดัต่อเนื่องตลอดช่วงของการตดิตามผล โดยรายงานขอ้มลูที่

มคีวามละเอยีดเป็นรายเดอืน 
 

พารามเิตอร ์ FCPJ,i,y 
หน่วย unit/year (unit: Volume or Weight) 
ความหมาย ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิประเภท i ส าหรบัการด าเนินโครงการในปี y 
แหล่งขอ้มลู รายงานการตรวจวดั 
วธิกีารตดิตามผล บนัทกึค่าหรอืตดิตามค่าจากหลกัฐานแสดงปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิโดยรายงานขอ้มลูทีม่ี

ความละเอยีดเป็นรายเดอืน 
 

พารามเิตอร ์ EGPJ,y 
หน่วย kWh/year 
ความหมาย ปรมิาณการผลติพลงังานไฟฟ้าสุทธทิีผ่ลติไดท้ัง้หมดจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากการด าเนิน

โครงการในปี y  
แหล่งขอ้มลู รายงานการตรวจวดั 
วธิกีารตดิตามผล ตรวจวดัโดย kWh Meter และตรวจวดัต่อเนื่องตลอดช่วงของการตดิตามผล โดยรายงานขอ้มลูที่

มคีวามละเอยีดเป็นรายเดอืน 
 

 

เอกสารอ้างอิง 

   - 
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บนัทึกการแก้ไข T-VER-METH-EE-15 

 
ฉบบัท่ี แก้ไขครัง้ท่ี วนัท่ีบงัคบัใช้ รายการแก้ไข 

02 1 10 พฤษภาคม 2564 เปลีย่นพารามเิตอร ์EFElec ใหม่โดยใหใ้ชค้่า
สมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของระบบ
สายสง่ทีใ่ชใ้นการตดิตามประเมนิผลการลดก๊าซ
เรอืนกระจกจากนโยบาย/มาตรการภาคพลงังาน 
(NAMA-NDC Tracking) 

01 0 30 เมษายน 2561 - 

 


