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T-VER-METH-EE-08 

ระเบียบวิธีการลดกา๊ซเรือนกระจกภาคสมคัรใจ 

ส าหรบั 

การปรบัเปล่ียนหรือการติดตัง้เครื่องท าน ้าเยน็ประสิทธิภาพสงู 

(Replacement or Installation of High Efficiency Chiller) 

(ฉบบัท่ี 05) 
รายสาขา 03: Energy demand 
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1. ชื่อระเบยีบวธิกีาร 
(Methodology) 

การปรบัเปลีย่นหรอืตดิตัง้เครื่องท าน ้าเยน็ประสทิธภิาพสงู(Replacement 
or Installation of High Efficiency Chiller) 

2. ประเภทโครงการ 
(Project Type) 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพพลงังาน 

3. รายสาขา 
(Sector scope) 

03 – Energy demand 

4. ลกัษณะโครงการ
(Project Outline) 

เป็นโครงการทีม่วีตัถุประสงคใ์นการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากการเปลีย่น
หรือติดตั ้งเครื่องท าน ้ าเย็นแบบอัดไอ (Vapor-Compression Chiller) 
ประสทิธภิาพสงู 

5. ลกัษณะของกจิกรรม
โครงการทีเ่ขา้ขา่ย
(Applicability) 

เป็นโครงการทีม่กีจิกรรมดงันี้ 
1. ปรบัเปลีย่นเครื่องท าน ้าเยน็แบบอดัไอ (Vapor-Compression Chiller) ที่
มปีระสทิธภิาพการใชพ้ลงังานทีสู่งกว่าเดมิ 
2. การติดตัง้เครื่องท าน ้ าเย็นแบบอัดไอ (Vapor-Compression Chiller) 
ประสทิธภิาพสงูใหม่ 

6. เงือ่นไขของกจิกรรม
โครงการ 

(Project Conditions) 

โดยมเีงือ่นไขของโครงการ ดงันี้ 
1. กรณีที่น าอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ที่อื่นมาใช้งานในขอบเขตการด าเนิน

โครงการจะไม่ถูกน ามาพจิารณาในระเบยีบวธิกีารน้ี 
2. เครื่องท าน ้าเย็นใหม่ต้องเป็นการติดตัง้แทนเครื่องท าน ้าเย็นเดิม หรอื

เป็นการตดิตัง้เครื่องท าน ้าเยน็ใหม่ 
3. ค่าสมรรถนะของเครื่องท าน ้าเยน็ทีต่ดิตัง้ใหม่ต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนด 

หรอืมาตรฐานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศไทย 

7. หมายเหตุ ไม่ครอบคลุมการปรบัเปลีย่นหรอืตดิตัง้เครื่องท าน ้าเยน็แบบดดูซมึ 
(Absorption chiller) และเครื่องท าน ้าเยน็แบบดดูซบั (Adsorption chiller) 
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รายละเอียดระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจ  

ส าหรบัการปรบัเปล่ียนอุปกรณ์เครื่องท าน ้าเยน็ประสิทธิภาพสูง 

 
1. ลกัษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project) 

เป็นโครงการทีม่กีารปรบัเปลีย่นเครื่องท าน ้าเยน็แบบอดัไอ (Vapor-Compression Chiller) เดมิ
เป็นเครื่องท าน ้าเยน็แบบอดัไอใหม่ที่มปีระสทิธภิาพการใชพ้ลงังานที่สูงกว่าเดมิ หรอืตดิตัง้เครื่องท าน ้า
เยน็แบบอดัไอใหม่ที่มปีระสทิธภิาพการใชพ้ลงังานสูง เพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าโดยค่าสมรรถนะการ
ท าความเยน็ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดหรอืมาตรฐานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอบเขตโครงการเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กจิกรรมการปรบัเปลี่ยนหรอืตดิตัง้เครื่องท าน ้าเยน็ใหม่ 
โดยกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการใช้พลงังานไฟฟ้าในอุปกรณ์ท าความเย็นที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของ
โครงการจะถูกน ามาพจิารณาทัง้หมด 

 
2. ข้อมูลกรณีฐาน(Baseline Scenario) 

กรณีที่โครงการมีการปรบัเปลี่ยนเครื่องท าน ้ าเย็นเดิมมาใช้เป็นเครื่องท าน ้ าเย็นใหม่ชนิด
ประสิทธิภาพสูงให้ใช้สภาพเดิมของโครงการก่อนที่จะมีการปรบัเปลี่ยนมาใช้เครื่องท าน ้ าเย็นชนิด
ประสทิธภิาพสงูเป็นขอ้มลูกรณีฐาน 

ส าหรบัการปรบัเปลี่ยนเครื่องท าน ้าเยน็ทีม่ภีาระการท าความเยน็ในส่วนที่เพิม่ขึ้นจากเดมิ หรอื
ตดิตัง้เครื่องท าน ้าเย็นแบบอดัไอใหม่ให้ใช้ค่าสมรรถนะของเครื่องท าน ้าเยน็จากกฎกระทรวงเรื่องการ
ก าหนดเครื่องท าน ้าเยน็ส าหรบัระบบปรบัอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพสงู พ.ศ. 2552 เป็นขอ้มลูกรณีฐาน 

 
3. กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีน ามาใช้ในการค านวณ 

การปล่อยกา๊ซ 
เรือนกระจก 

แหล่งก าเนิด 
กา๊ซเรือนกระจก 

ชนิดของ 
กา๊ซเรือนกระจก 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีมีการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

กรณีฐาน การใชพ้ลงังานไฟฟ้า CO2 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากระบบสายส่งของ
เครื่องท าน ้าเยน็เดมิ 

การด าเนินโครงการ การใชพ้ลงังานไฟฟ้า CO2 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากระบบสายส่งของ
เครื่องท าน ้าเยน็ทีต่ดิตัง้ใหม ่

นอกขอบเขตโครงการ ไม่เกีย่วขอ้ง - - 
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 4. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission) 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐานนัน้ จะคดิเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าจากระบบสายส่งส าหรบัเครื่องท าน ้าเยน็แบบอดัไอเดมิโดยค านวณจากขอ้มูลปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าก่อน
ด าเนินโครงการ 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน สามารถค านวณได ้ดงันี้ 

BEy = BEEL 

โดยที ่

BEy = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) 
BEEL = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง (tCO2/year) 

4.1 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากระบบสายส่งแบ่งออกเป็น 2 รปูแบบ 

รปูแบบที ่1 การปรบัเปลีย่นเครื่องท าน ้าเยน็แบบอดัไอ (Vapor-Compression Chiller) เดมิเป็นเครื่องท าน ้าเยน็แบบอดั
ไอใหม่ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู แบ่งออกเป็น 2 กรณี 

กรณีที ่1 กรณีทีภ่าระท าความเยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็ใหม่มคี่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบัเครื่องท าน ้าเยน็เดมิ 

BEEL =  (ChPBL,j x QPJ,j,y x hPJ,j,y)x 10-3x EFEC,y 

โดยที ่

BEEL = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง(tCO2/year) 
ChPBL,j = 

= 
ค่าสมรรถนะของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐาน ในกลุ่ม j (kW/TR) 
PBL,j / QBL,j 

หรอื 
 = ChPBL,Spec,j x CFChP,BL,j 
PBL,j = ก าลงัไฟฟ้าของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐานในกลุ่ม j (kW) 
QBL,j = 

= 
ภาระการท าความเยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐานในกลุ่ม j (TR) 
mBL,j x Cp x (TBL,i,j – TBL,o,j) / 3.517 

mBL,j = อตัราการไหลเชงิมวลของน ้าเยน็ผ่านเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐานในกลุ่ม j (kg/s) 
Cp = ค่าความจุความรอ้นจ าเพาะของน ้าซึง่มคี่าเท่ากบั 4.187 (kJ/kg-oC) 
TBL,i,j = อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาเขา้เครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐาน ในกลุ่ม j (oC) 
TBL,o,j = อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาออกจากเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐาน ในกลุ่ม j (oC) 
ChPBL,Spec,j = ค่าสมรรถนะของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐานตามทีก่ าหนดในเอกสารคุณลกัษณะของเครื่อง 

(Specification) ในกลุ่ม j (kW/TR) 
CFChP,BL,j = ค่าแกไ้ขภาระพลงังานไฟฟ้าต่อตนัความเยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐานในกลุ่ม j 
QPJ,j,y = ภาระการท าความเยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y (TR) 
 = mPJ,j,y x Cp x (TPJ,i,j,y – TPJ,o,j,y) / 3.517 
mPJ,j,y = อตัราการไหลเชงิมวลของน ้าเยน็ผ่านเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y 

(kg/s) 
TPJ,i,j,y = อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาเขา้เครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y (oC) 
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 TPJ,o,j,y = อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาออกจากเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y (oC) 
hPJ,j,y = จ านวนชัว่โมงการใชง้านของเครือ่งท าน ้าเยน็ในการด าเนินโครงการ ในกลุ่ม j ในปี y (hour/year) 
EFEC,y = ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากระบบสายส่งส าหรบัผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh) 
   

หมายเหตุ - 3.517 kJ/s เท่ากบั 1 TR 
 - TR หมายถงึตนัความเยน็ (Ton of Refrigeration) 

กรณีที ่2 กรณีทีก่ารด าเนินโครงการมภีาระการท าความเยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็ใหม่มากกว่ากรณีฐาน 
 

BEEL = [(ChPBL,j x QBL,j,y x hPJ,j,y) + (ChPBL,SD x (QPJ,j,y- QBL,j,y) x hPJ,j,y)] x 10-3x EFEC,y 

โดยที ่

BEEL = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง (tCO2/year) 
ChPBL,j = 

= 
ค่าสมรรถนะของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐาน ในกลุ่ม j (kW/TR) 
PBL,j / QBL,j 

หรอื   
 = ChPBL,Spec,j x CFChP,BL,j 
PBL,j = ก าลงัไฟฟ้าของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐานในกลุ่ม j (kW) 
QBL,j = 

= 
ภาระการท าความเยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐานในกลุ่ม j (TR) 
mBL,j x Cp x (TBL,i,j – TBL,o,j) / 3.517 

หรอื   
  PBL,j/ChPBL,Spec,j x CFChP,BL,j 
mBL,j = อตัราการไหลเชงิมวลของน ้าเยน็ผ่านเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐานในกลุ่ม j (kg/s) 
Cp = ค่าความจุความรอ้นจ าเพาะของน ้าซึง่มคี่าเท่ากบั 4.187 (kJ/kg-oC) 
TBL,i,j = อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาเขา้เครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐาน ในกลุ่ม j (oC) 
TBL,o,j = อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาออกจากเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐาน ในกลุ่ม j (oC) 
ChPBL,Spec,j = ค่าสมรรถนะของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐานตามทีก่ าหนดในเอกสารคุณลกัษณะของเครื่อง 

(Specification) ในกลุ่ม j (kW/TR) 
CFChP,BL,j = ค่าแกไ้ขภาระพลงังานไฟฟ้าต่อตนัความเยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐานในกลุ่ม j 
ChPBL,SD = ค่าสมรรถนะของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐาน(kW/TR) 
QPJ,j,y = ภาระการท าความเยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y (TR) 
 = mPJ,j,y x Cp x (TPJ,i,j,y – TPJ,o,j,y) / 3.517 
mPJ,j,y = อตัราการไหลเชงิมวลของน ้าเยน็ผ่านเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y 

(kg/s) 
TPJ,i,j,y = อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาเขา้เครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y (oC) 
TPJ,o,j,y = อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาออกจากเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y (oC) 
hPJ,j,y = จ านวนชัว่โมงการใชง้านของเครือ่งท าน ้าเยน็ในการด าเนินโครงการ ในกลุ่ม j ในปี y (hour/year) 
EFEC,y = ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากระบบสายส่งส าหรบัผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh) 
   

หมายเหตุ - 3.517 kJ/s เท่ากบั 1 TR 
 - TR หมายถงึตนัความเยน็ (Ton of Refrigeration) 
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*หมายเหตุ ในการตดิตามผลสามารถเลอืกใชก้ารค านวณตามกรณีที ่1 หรอืกรณีที ่2 ไดต้ามภาระการท าความเยน็ที่

เกดิขึน้จรงิในการด าเนินโครงการ 
 

รปูแบบที ่2 การตดิตัง้เครื่องท าน ้าเยน็แบบอดัไอใหม่ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 
 

BEEL =  (ChPBL,SD x QPJ,j,yx hPJ,j,y) x 10-3x EFEC,y 

โดยที ่

BEEL = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง (tCO2/year) 
ChPBL,j = 

= 
ค่าสมรรถนะของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐาน ในกลุ่ม j (kW/TR) 
PBL,j / QBL,j 

หรอื   
 = ChPBL,Spec,j x CFChP,BL,j 

PBL,j = ก าลงัไฟฟ้าของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐานในกลุ่ม j (kW) 
QBL,j = 

= 
ภาระการท าความเยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐานในกลุ่ม j (TR) 
mBL,j x Cp x (TBL,i,j – TBL,o,j) / 3.517 

หรอื   
  PBL,j/ ChPBL,Spec,j x CFChP,BL,j 

mBL,j = อตัราการไหลเชงิมวลของน ้าเยน็ผ่านเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐานในกลุ่ม j (kg/s) 
Cp = ค่าความจุความรอ้นจ าเพาะของน ้าซึง่มคี่าเท่ากบั 4.187 (kJ/kg-oC) 
TBL,i,j = อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาเขา้เครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐาน ในกลุ่ม j (oC) 
TBL,o,j = อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาออกจากเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐาน ในกลุ่ม j (oC) 
ChPBL,Spec,j = ค่าสมรรถนะของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐานตามทีก่ าหนดในเอกสารคุณลกัษณะของเครื่อง 

(Specification) ในกลุ่ม j (kW/TR) 
CFChP,BL,j = ค่าแกไ้ขภาระพลงังานไฟฟ้าต่อตนัความเยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐานในกลุ่ม j 
ChPBL,SD = ค่าสมรรถนะของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐาน(kW/TR) 
QPJ,j,y = ภาระการท าความเยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y (TR) 
 = mPJ,j,y x Cp x (TPJ,i,j,y – TPJ,o,j,y) / 3.517 
mPJ,j,y = อตัราการไหลเชงิมวลของน ้าเยน็ผ่านเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y 

(kg/s) 
TPJ,i,j,y = อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาเขา้เครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y (oC) 
TPJ,o,j,y = อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาออกจากเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y (oC) 
hPJ,j,y = จ านวนชัว่โมงการใชง้านของเครือ่งท าน ้าเยน็ในการด าเนินโครงการ ในกลุ่ม j ในปี y (hour/year) 
EFEC,y = ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากระบบสายส่งส าหรบัผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh) 
   

หมายเหตุ - 3.517 kJ/s เท่ากบั 1 TR 
 - TR หมายถงึตนัความเยน็ (Ton of Refrigeration) 
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 5. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการด าเนินโครงการ (Project Emission) 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินโครงการนัน้ จะคดิเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้
พลงังานไฟฟ้าจากระบบสายส่งส าหรบัเครื่องท าน ้าเยน็แบบอดัไอที่ติดตัง้ใหม่โดยค านวณจากขอ้มูลปรมิาณการใช้
ไฟฟ้าหรอืตรวจวดัปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากการด าเนินโครงการ 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินโครงการ สามารถค านวณได ้ดงันี้  

PEy = PEEL,y 

โดยที ่

PEy = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรวมจากการด าเนินโครงการ (tCO2/year) 
PEEL,y = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการด าเนินโครงการ (tCO2/year) 

 

5.1 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

PEEL,y =  (ChPPJ,j,y x QPJ,j,y x hPJ,j,y) x 10-3 x EFEC,y 

หรอื   

 = (ECPJ,j,y) x 10-3 x EFEC,y 

โดยที ่

PEEL,y = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการด าเนินโครงการ (tCO2/year) 
ChPPJ,j,y = ค่าสมรรถนะของเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม jในปี y (kW/TR) 
 = (PPJ,j,y/ CFE,PJ,j,y) / (QPJ,j,y / CFR,PJ,j,y) 
PPJ,j,y = ก าลงัไฟฟ้าของเครื่องท าน ้าเยน็ทีใ่ชใ้นการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y (kW) 
QPJ,j,y = ภาระการท าความเยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y (TR) 
 = mPJ,j,y x Cp x (TPJ,i,j,y – TPJ,o,j,y) / 3.517 
CFE,PJ,j,y = ค่าแกไ้ขก าลงัไฟฟ้าของเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y 
CFR,PJ,j,y = ค่าแกไ้ขภาระการท าความเยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y 
mPJ,j,y = อตัราการไหลเชงิมวลของน ้าเยน็ผ่านเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y 

(kg/s) 
Cp = ค่าความจุความรอ้นจ าเพาะของน ้าซึง่มคี่าเท่ากบั 4.187 (kJ/kg-oC) 
TPJ,i,j,y = อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาเขา้เครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y (oC) 
TPJ,o,j,y = อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาออกจากเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y (oC) 
hPJ,j,y = จ านวนชัว่โมงการใชง้านของเครือ่งท าน ้าเยน็ทีใ่ชใ้นการด าเนินโครงการ ในกลุ่ม j 

ในปี y (hour/year) 
ECPJ,j,y = ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าของเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y (kWh/year) 
EFEC,y = ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากระบบสายส่งส าหรบัผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในปี y (tCO2/MWh) 
หมายเหตุ - 3.517 kJ/s เท่ากบั 1 TR 
 - TR หมายถงึตนัความเยน็ (Ton of Refrigeration) 
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 6. การค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission) 

ไม่มกีจิกรรมทีท่ าใหเ้กดิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 

 
7. การค านวณการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (Emission Reduction) 

การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากโครงการ สามารถค านวณได ้ดงันี้ 

ERy = BEy-PEy -LEy 

โดยที ่
ERy = การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปี y (tCO2/year) 
BEy = การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2/year) 
PEy = การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด าเนินโครงการในปี y (tCO2/year) 
LEy = การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y(tCO2/year)  

 
8. การติดตามผลการด าเนินโครงการ (Monitoring Plan) 

ข้อมูลและพารามิเตอร์ที่ต้องมีการติดตามผล รวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมิน ตาม
ขอ้ก าหนดของ อบก. 

 

8.1 พารามิเตอรท่ี์ไม่ต้องติดตามผล 
พารามเิตอร ์ PBL,j 
หน่วย kW 
ความหมาย ก าลงัไฟฟ้าของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐาน ในกลุ่ม j 
แหล่งขอ้มลู ทางเลอืกที ่1 ค่าทีร่ะบุจากผูผ้ลติ 

ทางเลอืกที ่2 ผลการตรวจวดัดว้ยเครื่องมอืทางวศิวกรรมหรอืบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดจ้ากเครื่องมอืวดัที่
ตดิตัง้ในระบบ 

 

พารามเิตอร ์ mBL,j 
หน่วย kg/s 
ความหมาย อตัราการไหลเชงิมวลของน ้าเยน็ผ่านเครื่องท าน ้าเยน็จากกรณีฐาน ในกลุ่ม j 
แหล่งขอ้มลู ทางเลอืกที ่1 ค่าทีร่ะบุจากผูผ้ลติ 

ทางเลอืกที ่2 ผลการตรวจวดัดว้ยเครื่องมอืทางวศิวกรรมหรอืบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดจ้ากเครื่องมอืวดัที่
ตดิตัง้ในระบบ 

 

พารามเิตอร ์ TBL,i,j 

หน่วย องศาเซลเซยีส (oC) 
ความหมาย อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาเขา้เครื่องท าน ้าเยน็จากกรณีฐาน ในกลุ่ม j 
แหล่งขอ้มลู ผลการตรวจวดัดว้ยเครื่องมอืทางวศิวกรรมหรอืบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตรวจวดัดว้ยเครื่องมอื 

ทีต่ดิตัง้อยู่ในระบบ 
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 พารามเิตอร ์ TBL,o,j 

หน่วย องศาเซลเซยีส (oC) 
ความหมาย อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาออกจากเครื่องท าน ้าเยน็จากกรณีฐาน ในกลุ่ม j 
แหล่งขอ้มลู ผลการตรวจวดัดว้ยเครื่องมอืทางวศิวกรรมหรอืบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตรวจวดัดว้ยเครื่องมอื 

ทีต่ดิตัง้อยู่ในระบบ 
 

พารามเิตอร ์ CP 
หน่วย kJ/kg-oC 
ความหมาย ค่าความจุความรอ้นจ าเพาะของน ้าค่าเท่ากบั 4.187 kJ/kg-oC 
แหล่งขอ้มลู กฎกระทรวง เรื่องก าหนดเครื่องท าน ้าเยน็ส าหรบัระบบปรบัอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพสงูพ.ศ. 2552 

โดยอา้งองิจากตารางคุณสมบตัขิองน ้าทางเทอรโ์มไดนามกิส ์
 

พารามเิตอร ์ ChPBL,Spec,j 
หน่วย kW/TR 
ความหมาย ค่าสมรรถนะของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐานตามทีก่ าหนดในเอกสารคุณลกัษณะของเครื่อง 

(Specification) ในกลุ่ม j 
แหล่งขอ้มลู เอกสารคุณลกัษณะของเครื่องท าน ้าเยน็ (Specification) 

 

พารามเิตอร ์ ChPBL,SD 
หน่วย kW/TR 
ความหมาย ค่าสมรรถนะของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐานตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
แหล่งขอ้มลู กฎกระทรวงเรื่องการก าหนดเครื่องท าน ้าเยน็ส าหรบัระบบปรบัอากาศที่มปีระสทิธภิาพสูง พ.ศ. 

2552 
หมายเหตุ: กรณีเลอืกการค านวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกกรณีฐานตามรูปแบบที่ 1 กรณีที่ 1 
และพบว่าการด าเนินโครงการมีภาระการท าความเย็นสูงกว่ากรณีฐาน ให้ เพิ่มพารามิเตอร ์
ChPBL,SD ในรายงานการตดิตามประเมนิผลเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรปูแบบการค านวณ 

 

พารามเิตอร ์ CFChP,BL,j 
หน่วย - 
ความหมาย ค่าแกไ้ขภาระพลงังานไฟฟ้าต่อตนัความเยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐานในกลุ่ม j 
แหล่งขอ้มลู ดใูนภาคผนวก 

 
8.2 พารามิเตอรท่ี์ต้องติดตามผล 
พารามเิตอร ์ EFEC,y 
หน่วย tCO2/MWh 
ความหมาย ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากระบบสายส่งส าหรบัผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในปี y 
แหล่งขอ้มลู กรณีท่ีใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใชข้อ้มลูจากรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission 

Factor) จากระบบสายส่งและจากการผลติความร้อนส าหรบัโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรอืน
กระจกทีป่ระกาศโดย อบก. 
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 กรณีท่ีใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอ่ืนๆ ใชก้ารค านวณตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01 ฉบบัล่าสุด 
วธิกีารตดิตามผล ส าหรบัการจดัท าเอกสารข้อเสนอโครงการ 

- กรณีทีใ่ชไ้ฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใชค่้า EFEC,y ล่าสุดที ่อบก. ประกาศ 
- กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลติอื่นๆ ให้ค านวณค่า EFEC,y ตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01 

ฉบบัล่าสุด 
ส าหรบัการติดตามผลการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

- กรณีทีใ่ช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ให้ใชค้่า EFEC,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วง
ระยะเวลาที่ขอรบัรองคาร์บอนเครดติ ทัง้นี้กรณีทีปี่ พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรบัรอง
คาร์บอนเครดิตนัน้ยงัไม่มีค่า EFEC,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFEC,y ล่าสุดที่ อบก. 
ประกาศแทนในปีนัน้ 

- กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลติอื่นๆ ให้ค านวณค่า EFEC,y ตาม T-VER-TOOL-ENERGY-01 
ฉบบัล่าสุด 

 

พารามเิตอร ์ mPJ,j,y 
หน่วย kg/s 
ความหมาย อตัราการไหลเชงิมวลของน ้าเยน็ผ่านเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม jในปี y 
แหล่งขอ้มลู ขอ้มลูจากการตรวจวดัอตัราการไหลเชงิมวลของน ้าเยน็ 
วธิกีารตรวจวดั ทางเลอืกที ่1 ตรวจวดัแบบสุ่มโดยใชเ้ครื่องมอืตรวจวดัทางวศิวกรรม ทัง้นี้การตรวจวดัตอ้งเป็น

แบบต่อเนื่องทีค่รอบคลุมสภาวะการท างานในช่วงทีม่ภีาระการท าความเยน็แบบ
ปกต ิ(Normal load) และชว่งทีม่ภีาระการท าความเยน็สงู (Peak load)อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

ทางเลอืกที ่2 ใชข้อ้มลูจากระบบบนัทกึทีไ่ดจ้ากเครื่องมอืตรวจวดัทีต่ดิตัง้อยู่ในระบบ ทัง้นี้ขอ้มลู
ดงักล่าวตอ้งครอบคลมุในช่วงเวลาทีต่ดิตามผล 

 

พารามเิตอร ์ TPJ,i,j,y 

หน่วย องศาเซลเซยีส (oC) 
ความหมาย อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาเขา้เครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y 
แหล่งขอ้มลู ผลการตรวจวดัอุณหภูมขิาเขา้เครื่องท าน ้าเยน็ 
วธิกีารตรวจวดั ทางเลอืกที ่1 ตรวจวดัแบบสุ่มโดยใชเ้ครื่องมอืตรวจวดัทางวศิวกรรม ทัง้นี้การตรวจวดัตอ้งเป็น

แบบต่อเนื่องทีค่รอบคลุมสภาวะการท างานในช่วงทีม่ภีาระการท าความเยน็แบบ
ปกต ิ(Normal load) และชว่งทีม่ภีาระการท าความเยน็สงู (Peak load)อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

ทางเลอืกที ่2 ใชข้อ้มลูจากระบบบนัทกึทีไ่ดจ้ากเครื่องมอืตรวจวดัทีต่ดิตัง้อยู่ในระบบ ทัง้นี้ขอ้มลู
ดงักล่าวตอ้งครอบคลมุในช่วงเวลาทีต่ดิตามผล 

 

พารามเิตอร ์ TPJ,o,j,y 

หน่วย องศาเซลเซยีส (oC) 
ความหมาย อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาออกจากเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y 
แหล่งขอ้มลู ผลการตรวจวดัอุณหภูมขิาออกจากเครื่องท าน ้าเยน็ 
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 วธิกีารตรวจวดั ทางเลอืกที ่1 ตรวจวดัแบบสุ่มโดยใชเ้ครื่องมอืตรวจวดัทางวศิวกรรม ทัง้นี้การตรวจวดัตอ้งเป็น
แบบต่อเนื่องทีค่รอบคลุมสภาวะการท างานในช่วงทีม่ภีาระการท าความเยน็แบบ
ปกต ิ(Normal load) และชว่งทีม่ภีาระการท าความเยน็สงู (Peak load)อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

ทางเลอืกที ่2 ใชข้อ้มลูจากระบบบนัทกึทีไ่ดจ้ากเครื่องมอืตรวจวดัทีต่ดิตัง้อยู่ในระบบ ทัง้นี้ขอ้มลู
ดงักล่าวตอ้งครอบคลมุในช่วงเวลาทีต่ดิตามผล 

 

พารามเิตอร ์ PPJ,j,y 
หน่วย kW 
ความหมาย ก าลงัไฟฟ้าของเครื่องท าน ้าเยน็ทีใ่ชใ้นการด าเนินโครงการ ในกลุ่ม jในปี y 
แหล่งขอ้มลู ขอ้มลูจากการตรวจวดัก าลงัไฟฟ้าของเครื่องท าน ้าเยน็ 
วธิกีารตรวจวดั ทางเลอืกที ่1 ตรวจวดัแบบสุม่โดยใชเ้ครื่องมอืตรวจวดัทางวศิวกรรม ทัง้นี้การตรวจวดัตอ้งเป็น

แบบต่อเนื่องทีค่รอบคลุมสภาวะการท างานในช่วงทีม่ภีาระการท าความเยน็แบบ
ปกต ิ(Normal load) และชว่งทีม่ภีาระการท าความเยน็สงู (Peak load)อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

ทางเลอืกที ่2 ใชข้อ้มลูจากระบบบนัทกึทีไ่ดจ้ากเครื่องมอืตรวจวดัทีต่ดิตัง้อยู่ในระบบ ทัง้นี้ขอ้มลู
ดงักล่าวตอ้งครอบคลมุในช่วงเวลาทีต่ดิตามผล 

 

พารามเิตอร ์ ECPJ,j,y 
หน่วย kWh/year 
ความหมาย ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าของเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y 
แหล่งขอ้มลู ขอ้มลูจากการตรวจวดัปรมิาณไฟฟ้าทีใ่ชข้องเครื่องท าน ้าเยน็ 
วธิกีารตรวจวดั ตรวจวดัโดย kWh Meterและตรวจวดัต่อเนื่องตลอดช่วงของการตดิตามผล โดยรายงานขอ้มลูทีม่ี

ความละเอยีดความถีทุ่กๆ 15 นาท ีและขอ้มลูเป็นรายวนั 
 

พารามเิตอร ์ CFE,PJ,j,y 
หน่วย - 
ความหมาย ค่าแกไ้ขก าลงัไฟฟ้าของเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y 
แหล่งขอ้มลู ดใูนภาคผนวก 

 

พารามเิตอร ์ CFR,PJ,j,y 
หน่วย - 
ความหมาย ค่าแกไ้ขภาระการท าความเยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็จากการด าเนินโครงการในกลุ่ม j ในปี y 
แหล่งขอ้มลู ดใูนภาคผนวก 

 

พารามเิตอร ์ hPJ,j,y 
หน่วย hour/year 
ความหมาย จ านวนชัว่โมงการใชง้านของเครื่องท าน ้าเยน็ทีใ่ชใ้นการด าเนินโครงการ ในกลุ่ม jในปี y 
แหล่งขอ้มลู 1. ผลการตรวจวดัชัว่โมงการใชง้านของเครื่องท าน ้าเยน็ 

2. การประเมนิจ านวนชัว่โมงการใชง้าน ตามที ่อบก. ก าหนด 
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 วธิกีารตรวจวดั 1. ตรวจวดัโดยมเิตอรน์ับเวลา (Hour Meter) และตรวจวดัต่อเนื่องตลอดช่วงของการตดิตามผล 
โดยรายงานขอ้มลูทีม่คีวามละเอยีดเป็นรายเดอืน 
2. ประเมนิโดยใชช้ัว่โมงการท างาน 

 
เอกสารอา้งองิ 
1. CDM Methodology 

1.1 AM0060: Power saving through replacement by energy efficient chillers - Version 1.1 
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 ภาคผนวก 
ตารางแสดงค่าแกไ้ขก าลงัไฟฟ้าและค่าแกไ้ขภาระการท าความเยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็ (ระบายความรอ้นดว้ยน ้า) 

อุณหภูมนิ ้าระบาย 
ความรอ้นขาเขา้เครื่องท าน ้าเยน็ 

(องศาเซลเซยีส) 

อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาออก 
(องศาเซลเซยีส) 

ค่าแกไ้ข 
ภาระการท า 
ความเยน็ 

ก าลงัไฟฟ้า 
พลงังานไฟฟ้า 
ต่อตนัความเยน็ 

 5 1.02 0.88 0.86 
 6 1.05 0.88 0.84 
 7 1.08 0.89 0.83 
25 7.2 1.08 0.89 0.83 
 8 1.11 0.90 0.82 
 9 1.13 0.91 0.81 
 10 1.15 0.92 0.80 
 5 0.72 0.95 1.31 
 6 0.99 0.96 0.96 
 7 1.02 0.97 0.95 

30 7.2 1.03 0.97 0.94 
 8 1.05 0.98 0.93 
 9 1.08 0.99 0.92 
 10 1.11 1.00 0.90 
 5 0.80 0.98 1.22 
 6 0.97 0.99 1.02 
 7 1.00 1.00 1.00 

32.2 7.2 1.00 1.00 1.00 
 8 1.02 1.01 0.98 
 9 1.05 1.02 0.97 
 10 1.08 1.03 0.95 
 5 0.90 1.01 1.13 
 6 0.94 1.03 1.09 
 7 0.97 1.04 1.07 

35 7.2 0.97 1.04 1.07 
 8 0.99 1.05 1.06 
 9 1.02 1.06 1.04 
 10 1.05 1.07 1.02 
 5 0.86 0.96 1.11 
 6 0.89 1.09 1.23 

40 7 0.91 1.08 1.19 
 7.2 0.91 1.09 1.19 
 8 0.93 1.12 1.20 
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 อุณหภูมนิ ้าระบาย 
ความรอ้นขาเขา้เครื่องท าน ้าเยน็ 

(องศาเซลเซยีส) 

อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาออก 
(องศาเซลเซยีส) 

ค่าแกไ้ข 
ภาระการท า 
ความเยน็ 

ก าลงัไฟฟ้า 
พลงังานไฟฟ้า 
ต่อตนัความเยน็ 

40 9 0.96 1.13 1.18 
 10 0.99 1.14 1.15 
 5 0.81 1.14 1.41 
 6 0.83 1.16 1.39 
 7 0.86 1.17 1.37 

45 7.2 0.86 1.17 1.36 
 8 0.88 1.19 1.35 
 9 0.91 1.20 1.32 
 10 0.93 1.22 1.30 

ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 

ตารางแสดงค่าแกไ้ขก าลงัไฟฟ้าและค่าแกไ้ขภาระการท าความเยน็ของเครื่องท าน ้าเยน็ (ระบายความรอ้นดว้ยอากาศ) 
อุณหภูมอิากาศ 

ขาเขา้เครื่องท าน ้าเยน็ 
(องศาเซลเซยีส) 

อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาออก 
(องศาเซลเซยีส) 

ค่าแกไ้ข 
ภาระการท า 
ความเยน็ 

ก าลงัไฟฟ้า 
พลงังานไฟฟ้า 
ต่อตนัความเยน็ 

 5 1.03 0.88 0.85 
 6 1.06 0.89 0.84 
 7 1.09 0.91 0.83 
25 7.2 1.10 0.92 0.83 
 8 1.13 0.93 0.82 
 9 1.17 0.95 0.81 
 10 1.20 0.97 0.80 
 5 0.98 0.92 0.94 
 6 1.01 0.93 0.92 
 7 1.04 0.95 0.91 

30 7.2 1.05 0.96 0.91 
 8 1.08 0.97 0.90 
 9 1.11 0.99 0.89 
 10 1.15 1.01 0.88 
 5 0.93 0.96 1.03 
 6 0.96 0.98 1.01 
 7 0.99 1.00 1.00 

35 7.2 1.00 1.00 1.00 
 8 1.03 1.02 0.99 
 9 1.06 1.04 0.98 
 10 1.09 1.06 0.97 
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 อุณหภูมอิากาศ 
ขาเขา้เครื่องท าน ้าเยน็ 

(องศาเซลเซยีส) 

อุณหภูมนิ ้าเยน็ขาออก 
(องศาเซลเซยีส) 

ค่าแกไ้ข 
ภาระการท า 
ความเยน็ 

ก าลงัไฟฟ้า 
พลงังานไฟฟ้า 
ต่อตนัความเยน็ 

 5 0.88 0.99 1.12 
 6 0.91 1.01 1.11 
 7 0.94 1.04 1.10 
40 7.2 0.95 1.04 1.10 
 8 0.97 1.06 1.08 
 9 1.01 1.08 1.07 
 10 1.04 1.10 1.06 
 5 0.83 1.03 1.23 
 6 0.86 1.05 1.22 
 7 0.89 1.07 1.20 

45 7.2 0.90 1.07 1.19 
 8 0.92 1.05 1.14 
 9 0.95 1.08 1.13 
 10 0.99 1.14 1.16 

ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 

 
กฎกระทรวงเรื่องการก าหนดเครื่องท าน ้าเยน็ส าหรบัระบบปรบัอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพสงู พ.ศ. 2552 
ประเภทของเครื่องท าน ้าเยน็ส าหรบั

ระบบปรบัอากาศ 
ขนาดความสามารถในการท า 
ความเยน็ทีภ่าระเตม็พกิดั 
ของเครื่องท าน ้าเยน็ส าหรบั 

ระบบปรบัอากาศ 
(ตนัความเยน็) 

ค่าประสทิธภิาพพลงังาน 
(กโิลวตัตต์่อตนัความเยน็) ชนิดการระบาย

ความรอ้น 
แบบของเครื่อง

อดั 

ระบายความรอ้น
ดว้ยอากาศ 

ทุกแบบ ทุกขนาด 0.95 

ระบายความรอ้น
ดว้ยน ้า 

แบบลูกสบู ทุกขนาด 0.75 
แบบโรตาร ี
แบบสกรหูรอื 
แบบสครอลล ์

ทุกขนาด 0.60 

แบบแรงเหวีย่ง 
น้อยกว่า 300 0.54 

ตัง้แต่ 300 ขึน้ไป 0.50 
ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
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บนัทึกการแก้ไข T-VER-METH-EE-08 

 
ฉบบัท่ี แก้ไขครัง้ท่ี วนัท่ีบงัคบัใช้ รายการแก้ไข 

05 5 4 ธ.ค. 2564 - ระบสุาขาและขอบข่ายการตรวจสอบความใชไ้ดแ้ละ
ทวนสอบก๊าซเรอืนกระจกระดบัโครงการของระเบยีบ
วธิกีาร 

04 3 10 พ.ค. 64 - เปลีย่นพารามเิตอร ์EFElec ใหม่โดยใหใ้ชค้่า
สมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของระบบสาย
สง่ทีใ่ชใ้นการตดิตามประเมนิผลการลดก๊าซเรอืน
กระจกจากนโยบาย/มาตรการภาคพลงังาน (NAMA-
NDC Tracking) 

03 2 4 ก.พ. 62 - ปรบัแก้ลกัษณะของกิจกรรมโครงการให้ครอบคลุม
โครงการทีม่กีารปรบัเปลีย่นเครื่องท าน ้าเยน็แบบอดั
ไอ (Vapor-Compression Chiller) เดมิเป็นเครื่องท า
น ้ าเย็นแบบอัดไอให ม่ที่มีประสิทธิภาพการใช้
พลังงานที่สูงกว่าเดิมหรือมีติดตัง้เครื่องท าน ้ าเย็น
แบบอดัไอใหม่ทีม่ปีระสทิธภิาพการใชพ้ลงังานทีส่งู 

- ปรับเงื่อนไขของกิจกรรมให้สอดคล้องโดยเพิ่ม
เงื่อนไขอีก 1 ข้อ คือกรณีที่การด าเนินโครงการมี
ภาระการท าความเย็นของเครื่องท าน ้ าเย็นใหม่
มากกว่ากรณีฐานเครื่องท าน ้าเย็นเดิมต้องสามารถ
ระบุหรอืตรวจวดัค่าการใชไ้ฟฟ้าของเครื่องท าน ้าเยน็
ได ้หรอืมขีอ้มูลค่าสมรรถนะจากเอกสารคุณลกัษณะ
ของเครื่อง (Specification) 

- เพิ่มพารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล คือ ChPBL,SD 

(ค่าสมรรถนะของเครื่องท าน ้าเยน็ในกรณีฐานตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง) 

- เพิ่มสมการส าหรบัการค านวณการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission) ส าหรบั
การด าเนินโครงการมีภาระการท าความเย็นของ
เครื่องท าน ้าเยน็ใหม่มากกว่ากรณีฐาน และการตดิตัง้
เครื่องท าน ้าเยน็แบบอดัไอใหม่ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

- เพิ่มภาคผนวกในส่วนของข้อมูลกฎกระทรวงเรื่อง
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 ฉบบัท่ี แก้ไขครัง้ท่ี วนัท่ีบงัคบัใช้ รายการแก้ไข 
การก าหนดเครื่องท าน ้าเยน็ส าหรบัระบบปรบัอากาศ
ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู พ.ศ. 2552 

02 1 23 ก.พ. 61 - ปรบัแกล้กัษณะของกจิกรรมโครงการทีเ่ขา้ขา่ยใหม้ี
ความชดัเจนมากยิง่ขึน้ โดยเพิม่ขอ้ความ “เครื่องท า
น ้าเยน็แบบอดัไอ (Vapor-Compression Chiller)” 
แทนค าเดมิคอืเครื่องท าน ้าเยน็  “เครื่องท าน ้าเยน็
แบบอดัไอใหม่” แทนค าเดมิคอืเครื่องท าน ้าเยน็ใหม่ 
และ “และมคี่าภาระการท าความเยน็สงูสุดไม่
เปลีย่นแปลงไปจากเครื่องท าน ้าเยน็เดมิอย่างมี
นยัส าคญั” 

- ปรบัเงือ่นไขของกจิกรรมใหเ้ขา้ใจมากขึน้ โดยเพิม่
เงือ่นไขอกี 2 ขอ้ คอืเครื่องท าน ้าเยน็ใหม่ตอ้งเป็น
การตดิตัง้แทนเครื่องท าน ้าเยน็เดมิแบบ 1 เครื่องต่อ 
1 เครื่องเท่านัน้ และเครื่องท าน ้าเยน็เดมิตอ้ง
สามารถระบุหรอืตรวจวดัค่าสมรรถนะ หรอืมขีอ้
มลูค่าสมรรถนะจากเอกสารคุณลกัษณะของเครื่อง 
(Specification) 

- ปรบัค าอธบิายลกัษณะและขอบเขตโครงการใหม้ี
ความชดัเจนมากยิง่ขึน้ โดยใชค้ าว่า “เครื่องท าน ้า
เยน็แบบอดัไอ (Vapor-Compression Chiller)” แทน
ค าเดมิคอืเครื่องท าน ้าเยน็  และ “เครื่องท าน ้าเยน็
แบบอดัไอใหม่” แทนค าเดมิคอืเครื่องท าน ้าเยน็ใหม่ 

- แกไ้ขพารามเิตอรท์ีต่อ้งตดิตามผลใหเ้ป็น
พารามเิตอรท์ีไ่ม่ต้องตดิตามผล ซึง่ประกอบดว้ย 
PBL,j, mBL,j,TBL,i,j, และTBL,o,j  

- แกไ้ขแหล่งขอ้มลูของพารามเิตอรท์ีไ่ม่ตอ้งตดิตาม
ผล PBL,j และ mBL,j โดยก าหนดใหใ้ชจ้าก 2 ทางเลอืก 
คอืค่าทีร่ะบุจากผูผ้ลติหรอืผลการตรวจวดัดว้ย
เครื่องมอืทางวศิวกรรมหรอืบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
เครื่องมอืวดัทีต่ดิตัง้ในระบบ 

- แกไ้ขแหล่งขอ้มลูของพารามเิตอรท์ีไ่ม่ตอ้งตดิตาม
ผล TBL,i,j, และTBL,o,j  โดยก าหนดใหใ้ชผ้ลการตรวจวดั
ดว้ยเครื่องมอืทางวศิวกรรมหรอืบนัทกึขอ้มลูทีไ่ด้
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 ฉบบัท่ี แก้ไขครัง้ท่ี วนัท่ีบงัคบัใช้ รายการแก้ไข 
จากการตรวจวดัดว้ยเครื่องมอืทีต่ดิตัง้อยู่ในระบบ 

- แกไ้ขวธิกีารตรวจวดัค่าพารามเิตอรท์ีต่อ้งตดิตามผล 
PPJ,j,y, mPJ,j,y,TPJ,i,j,y, และTPJ,o,j,y โดยก าหนดใหใ้ชจ้าก 2 
ทางเลอืก คอืตรวจวดัแบบสุม่โดยใชเ้ครื่องมอื
ตรวจวดัทางวศิวกรรม ทัง้นี้การตรวจวดัตอ้งเป็น
แบบต่อเนื่องทีค่รอบคลุมสภาวะการท างานในช่วงที่
มภีาระการท าความเยน็แบบปกต ิ(Normal load) 
และช่วงทีม่ภีาระการท าความเยน็สงู (Peak load)
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้หรอืใชข้อ้มลูจากระบบบนัทกึที่
ไดจ้ากเครื่องมอืตรวจวดัทีต่ดิตัง้อยู่ในระบบ ทัง้นี้
ขอ้มลูดงักล่าวตอ้งครอบคลุมในช่วงเวลาทีต่ดิตาม
ผล 

01 - 22 เม.ย. 59  

 

  


